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         Informuojame, kad 2019-01-23 Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Ignalinos
maisto ir veterinarijos tarnyba paėmė geriamojo vandens mėginius iš vandens vartojimo
vietų ,  dėl arseno kiekio nustatymo geriamajame vandenyje.  Tyrimo duomenys apie arseno
kiekį   geriamajame  vandenyje,  kuriuos  atliko   "Nacionalinis  maisto  ir  veterinarijos
rizikos institutas" pateikiami žemiau esančioje lentelėje.

                                                   TYRIMO REZULTATAI
Eil.
Nr.

Vandentiekis Pavadinimas Nustatyta

µg/L

Leidžiama
pagal

HN24:2017
µg/L

Tyrimo protokolo Nr.,
sudarymo data

1 Didžiasalio Arsenas (As) < 1 10  1-19/02710/1 CH
  2019-02-04

2 Vosiūnų Arsenas (As) < 1 10  1-19/02704/1 CH
 2019-02-04

3 Navikų Arsenas (As) < 1 10  1-19/02707/1 CH
 2019-02-04

4 Tverečiaus Arsenas (As) < 1 10  1-19/02708/1 CH
 2019-02-04

5 Dietkauščiznos Arsenas (As) < 1 10  1-19/02706/1 CH
 2019-02-04

6 Erzvėto Arsenas (As) 1,32 10  1-19/02705/1 CH
 2019-02-04

7 Žvyrių Arsenas (As) < 1 10  1-19/02703/1 CH
 2019-02-04

8 Dvarykščių Arsenas (As) 7,48 10  1-19/02702/1 CH
 2019-02-04

 
Tyrimo rezultatų vertinimo išvada:
Rezultatas atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2017 "Geriamojo vandens 
saugos ir kokybės reikalavimai" reikalavimus.


